
3.|.2.2.Обrрунтування заходу: "Реконструкцiя дiлянки магiстральноi
тепловоi мережi по вул. Ремiснича, вц ТК-62б до ТК-б26-2r2d426мм".

Варmiсmь захоdу: 3 481,77 muс. zpH. без ПДВ.

Технiко-економiчне обrрунтування необхiдностi та доцiльностi
впровадження заходу.

Магiстральна теплова мережа гIо вул. Ремiснича, вiд ТК-626 до Ж-626-2,
2d426MM, протяжнiстю б2 пм у 2-х тр. вим., являсться частиною магiстралi Nэ6,
однiсю iз основних магiстралей вiд КППВ. Введена в експлуатацiю в 1982р.,
вiдпрацювала свiй TepMiH експлуатацiТ, потребус замiни. За ocTaHHi 3 роки на

данiй дiлянцi тепловоi мережi усув€Lлося 5 пориви. При ycyHeHHi поривiв
виrIвлено незадовiльний технiчний стан тепловоi мережi, а,,саме iзоляцiйний
покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд мiсцями

розiрванi або вiдсутнiй, лотки та плити напiвзруйнованi, трубопроводи та
в'язальний дрiт пошкодженi корозiею. Такий стан теплових мереж приводить
до збiльшення поривiв та втрат тепловоТ енергii в теплових мережах, до скарг
споживачiв на якiсть надання послуг та порушення благоустрою у дворах
житлових булинкiв.

Магiстральна теплова мережа вiд ТК-626 до TK-626-2,2d426MM по вул.
Ремiснича забезпечуе тепловою енергiсю споживачiв КППВ пiвнiчноТ та

центральноТ частини м. Суми, в т.ч.: '7 яtитлових булинкiв та iHrпi
споживачi.

Щля забезпечення надiйноТ робот,и теплових мереж, недопущення
техногенноТ ситуацii в системi теплопостачання м. Суми в опалювальний
перiод, необхiдно:
-замiнити дiлrянку тепловоТ мережi ТК-626 до ТК-б26-2,2d426мм, гtротяжнiстю

б2 пм у 2-хтр.вим по вуп. Ремiснича;
- вiдновити3210 м2 асфальтобетонного покриття на проiЪнiй частинi дороги по

по вул. Ремiснича, в мiсцi проведення робiт.
Економiчний ефект вiд впровадження:

- зменшення втрат тепловоТ енергii в теплових мережах на 10125 т.у.п.;
- заг€LгIьна економiя витрат складас 309,б3 тис. грн.;

TepMiH окупностi заходу складас 134,88 мiсяцiв.
Альтернатива заходу: В зв'язку з тим, r-цо iснуюча схема теплових

мереж Micia Суми не дае можливостi застосувати буль яке альтерна.,гивне

технiчне рiшення зi змiни типу або траси прокладання даноТ тепловоТ мережi,
змiни джерела тепла, альтернатива заходу вiдсутня.

Висновки: .Щля зменшення втрат тепловоТ енергii в теплових мережах,
забезпечення безаварiйноТ роботи теплових мереж, недопущення ситуацiЙ
техногенного характеру в системi теплопостачання м. Суми в оп€LJIювальний

перiод необхiдно виконати захiд: "Реконструкцiя дiлянки магiстральноТ
тепловоТ мережi Ремiснича, вiд ТК-626 до TK-626-2,2d426MM", протяжнiстю -

б2 пм у 2-х тр. вимiрi.

Роботи плану€ться виконати пiдрядним способом.
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(ЗАТВЕРДЖУЮ>
Заступник директора з роботи
теплових мереж та котелень
ТОВ <Сум9децлоенергоD

Н.Г" Покутня
2021р".

.Щефектний акт
на рекоцструкцiю дiлянки магiстральноi тепловоi rvrepeжi Мб

по вул. Ремiсничiй вiд Ткб2б до TK626-2,2d426 мм
(iHB. ЛЪ М/ 413)

Комiсiею у складi:
Радько В.В.
Мороз В.О.
!емиденко В.М.

- головний iнженер цеха т/м i котелень;
- начальник !МТМ; Г'

- начальниквтв

проведенО обстежеНня магiсТральноi тепломеРежi пО вул. Ремiсничiй при ycyнeHHi пориву
на дiлянцi вiд ТК 626 до ТК626-2 та складено даний акт.

При обстеженнi встановлено:
1. Магiстральна теплова мережа по вул. Ремiсничiй вiд ТК626 до ТК 626-2 2d426

ПРОТЯЖНiСТЮ 62 М п. у 2-х трубному вимiрi с частиною тепловоТ магiстра-пi Jr{b6- яка
подаС теплоносiй до 6-тИ 9-ти поверховиХ житлових будинкiв цтП <<Лермонтслва,
2>> .

2, Магiстральна теплова мережа вiд ТК626 до ТК626-2 введена в експлуатацiкл ,,, i982
Р., вiдпрацюв€Lltа свiй TepMiH технiчноi експrryатачii, потребуе замiни.

3. На дiлянцi тепломережi вiд ТК626 до ТК626-2 пiд час експлуатацiТ та пiсля
ПРОВеДеншI гiдравлiчних випробувань у перiод 20|9-2а2l рр. виявлено 5 поривiв.

4, При проведеннi обстеження дiлянки даноТ мережi та теплових камер ТК626 та
ТК626-2, при ycyнeHHi пориву на мережi виJ{влено:
- на ПоВерхнi трубопроводiв повнiстю вiдсутнс антикорозiйне покриття;
- зовнiшнi поверхнi трубопроводiв пошкодженi корозiею;
- теплова iзоляцiя частково вiдсутня; }

- pyxoMi опори пошкодженi корозiсю;
- при виконаннi peMoHTiB виявленi раковини внутрiшньоТ корозiТ трубопровсду;
- ГеРМеТизаЦiя будiвельних частин залiзобетонних конструкцiй каналу ,тепловоТ

мережi частково зруйнована;
- В ТК 626 засувtоl !у 400мм - 2 шт. не прилягають щiльно та пошкодженi корозiсю:
- Hepyxoмi опори в ТК 626 - 2 шт. частково зруйнованi;
- В ТК626-2 са;rьниковi компенсатори !у4O0мм - 4шт" мають значrгу- корозiю на
рухомiй частинi та корозiю на поверхнi компенсаторiв.

Висновки KoMicii:
,Щля забезпеченIuI безперебiйного та якiсного теплопостачання споживачiв м. Суми

в зонi надання послуг КППВ, недоrryщення аварiйноi сиryацii в опIL,IювtLльний перiод
необхiдно в 2022 роцi виконати замiну найбiльш небезпечноi дiлянки тепломережi вiд
ТК-626 до ТК-626-2, 2d426 мм, протяжнiстю 62 м п. тепловоi мережi, замiну запiрноТ
арматури !у 400мм - 2 шт., сальникових компенсаторiв в ТК ,626-2 !уа00 мм - 4 шт. та
виконати замiну нерухомих опор в ТК 626 - 2 lлт.



Щля виконання реконструкцiiдiлянки тепловоi мережi магiстралi Мб вiд ТК62б до
ТК626-2 по вул. Ремiсничiй необхiдно проведення наступних робiт:

1. Огородити ремонтЕу дiлянку тепломережi дерев'яним парканом, встановити
необхiднi знаки та табличку з нrlзвою пiдприемства.

2. Виконати розкриття тепломережi до лоткiв перекриттяiк&нitJl}, глибиною 2 м,
довжиною 62 мл, шириною 3 м. '

З. Завершити розкриття rруIIту в мiсцях перетину iнженерних мереж вручну.
4, Виконати демонтаж плит та лоткiв перекриття т/мережi.
5, Виконати деп4онтаж подавiLльного та зворотного трубопроводiв з iзолюючим

Покриттям d42б мм загiL,Iьною довжиIlою ло 62 м п. подаваJIьного та зворотного
трубопроводу тепловоi мережi та передати ix на скJIад пiдприемства ,

6. Здiйснити чистку KaHaIry тепломережi вручну протяжнiстю 62 п4,п.

1, Виконати демонтаж сitльникових компенсаторiв вТК626-2 -4 шт.
8. Виконати монтаж трубогrроводiв d426 мм на pyxoMi опори, ло 62 м rrодавitльного та

зворотного трубопроводiв вiд ТК626 в напряN.{ку ТК626-2.
9, Виконати монтаж с€lпьникових компенсаторiв .Цуа00 в ТК 626-2 - 4 ъllт.
10.Виконати моЕтаж нерухомих опор 4261560 в ТК626 - 2 шт.
1 1. Виконати антикорозiйне покриття грунтовкою подаваJIьного та зворотного

трубопроводiв в ТК626, ТК626-2.
12" Виконати гiдравлiчнi випробування тепловоТ дiльницi тиском 16 кгс/см2.
l3. ПiСЛя УоУнення можJIивих недолiкiв вдруге провести гiдравлiчне випробування

тешловоТ дiльницi тиском 16 кгс/см2"
14, Виконати теплоiзоляцiйне покрит:tя утеплювачем та скJIопластиком подавfu,Iьного
та зворотного трубопроводiв.
l5, Виконати монтаж плит та лоткiв перекритгя теплсмережi 62 м п.
16. Виконати гiдроiзоляцiю перекриття каналу мережi.
17. Виконати замiну люкiв теплових камер ТК626,ТК626-2 в кiлькостi - 10 шт,
l8. Виконати зворотIIу засипку тепломережi пiском та rрунтом.
19" Вiдновити благоустрiй територiТ з поновленням асфальтобетонного покриття 60 м'.
20. fемонтувати огорожу, знаки та таблички.
21. ПiСля Завершення робiт надати нагляду виконавчу документацiю згiдно перелiку лс
втв.

Головний iнженер цеха ТМтаК

Начальник ЩМТМ

начальник Втв

Радько

Мороз

М. Демиденко

хц l!



ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора з роботи т/мереж i котелень

РОЗРАХУНОК

економiчНоi ефектиВностi вiД впровадження заходу: "РеконстрУкцiя дiлянки магiстрhльноi
тепловоТ мережi по вул.Ремiснича, вiд ТК-626 до ТЁбzь-2r2d426мм"

(в цiнах без ПЩВ)

Магiстральна теплова мережа по вул.Ремiснича, вiд ТК-б26 до TK-626-2,2d426MM. протяжнiстю 62

пм у 2-х тр.вим., являеться частиною магiстралi J..lЪ6, однiею iз основних магiстралей вiд КППВ.

Введена в експлуатацiю в 1982 р., вiдпрацювала свiй TepMiH експлуатацiТ, потребуе замiни.

РозрахуноК eKoHoMiT тепловоТ енергii вiд впровадження заходу: "М"Реконструкuiя дiлянки

магiстральноi тепловоi мережi по вул.Ремiснича, вiд ТК-626 до TK-626-2,2d426MM" здiйснено у
вiдповiдностi до кнорм та вказiвок по нормуванню витрат палива та тепловот енергii на оп€lJIення

житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутовi потреби в YKpaTHi> ктм 204

УкраТна 244-94.

1. Економiя втрат енергоресурсiв складе:

1.1. Зменшення втрат тепловоi енергii пiсля замiни аварiйнот дiлянки тепловоi MepeTti по

вул.Ремiснича, вiд ТК-626 до TK-626-2,2d426MM. протяжнiстю 62 пм у 2-х тр.виМ. на трубоПроводи В

ППУ iзоляцii складе:

Qзм.втрат : Qфакт*К2,

де: Qзм.втрат - зменшен}ut втрат тепловоi енергii в т/мережах, Гкал ;

QфакТ - рiчниЙ обсяг втраТ тепловоТ енергiТ в тепловиХ мережах на дiлянцi вiд ТК-626 до ТК-626-2,

2d426MM, ПротяжнiстЮ 62пм за2О20 piK (дод.ЛЬ2 до звiтУ J\blO-нкрЕкп): '74,46Гкал

К2 - коефiЦiент, що враховуе змiну норм щiльностi теплового потоку при застосуваннi

теплоiзоляцiйного шару з пiнополiуретаtгу, К2:0,8 (КТМ табл..Щ.2,1 0)

Qзм.втрат = '74о46 *0r8 = 59о57 Гкал

1.2. Зменшенtu{ втрат тепловоТ енергiТ в т.у.п. скJIадае:

Qr.y.n. : Qr*.urpur*K

де: Qt - зменшення втрат тепловоi енергii в т/мережах, т.у.п.i

Qr",urpu, _ зменшення втрат тепловот енергiт в т/мережах, гкал

К - коефiчiснт переводу Гкал в т.у.п. :0,|'l2 (довiдка додасться)

Qт.у.п. = 59о57 Гкал *0,172 = 10о25 т.у.п.

1.3. Всього зменшення втрат тепловоI енергiТ скJlадае на суму:

Вт.е.=Qзм.втрат*С,

де Вт.е. : зменшення втрат тепловоТ енергiТ в тис.грн./рiк

С - собiварТiсть 1 Гка.гl. за 2020р. (довiдка додасться) : 1,24883 тис.грн.

Вт.е. : 59,57 *|о24883 = 74о39 тис.грн.

2. Зменшення матерiальних витрат складас:

(2)

(1)

(3)

r{



2.1, Витрати матерiалiв на усунення поривiв:

За перiод 201,9-202| р.р. на дiлянцi даноТ тепловоТ мережi вiд ТК-626 до ТК-626-2 усувалося 5

поривiв. BapTicTb усунення 1 пориву трубопроволу d426MM скJIадас 32,75тис.грн. (кошторис

додасться).

Всього зменшення витрат матерiалiв на суму:

Вмат.: В'мат.* р (4)

де Вмат. - зменшення матерiа,тьних витрат при ycyнeнHi пориву Tp-iy d5ЗOмм тис.грн./рiк;

В'мат. - BapTicTb усунення 1 пориву трубопроволу d5ЗOмм, тис.грн.

р - кiлькiсть поривiв
В'мат. = 32175 * 5= 1б3,75тис.грн.

2.2. Зменшення втрат мережноi води:

При ycyHeHi пориву, в зв'язкУ з тим, що секцiйнi засувки встановленi в ТК-626 та ТК-626110,

вiдюrючалася данi дiлянки тепломережi загальною протяжнiстю 45210 пм У 2Х ТР.ВИМ.

теплoнoсiйЗЛиBaсTЬcя'пiсляycyнeнHяПopиByМepеЖaЗнoByзaпoBнЮеTЬся.

Об'см злитого та теплоносiя на заповнення скJIадае:

Gтеплон.: ( L*q в. *2)*р (5)

де Gтеплон. - об'ем злитого та наповненого теплоносiя при ycyHeHHi пориву, мЗ, згiдно табл.2-5

"!овiдника майстра т/м" (додаеться),

L - протяжнiсть т/мережi ТК-626 до TK-626l-l0, теплоносiй з якоТ зливаеться :926 М,

qB. - водянИй об'ем 1м трубопроводу d426 мм:0,1346 м3/м; р- кiлькiсть

поривiв =5 пориви.

Gтеплон. : (92б*0,13 46*2)*5 = l 246,40 м3

2.3. Всього зменшення втрат мережноi води на суму:

В теплон. : Gтеплон. * Вхво (6)

до В rеплоп.- зменшеннlI втрат мережноТ води в тис.грн.;

Gr.ппоп,-об'€м злитого та наповненого теплоносiя в т/мережi;

Вхво - BapTicTb 1,0 м3 хiмводоочищеноТ води = 0,057зб тис.грн. (калькуляцiя додаеться).

Втеплон. : \246,40 * 0,05736 =7lr49 тис.грн.

3. ЗагальНа економiЯ витраТ вiд впровадженнЯ заходу: "Реконструкцiя дiлянки магiстральноi

тепловоТ мережi по вул.Ремiснича, вiд ТК-626 до TK-626-2r2d426MM" складе:

Взаг.екон. = Вт.е. * Вмат. * ВтеПЛОН. (7)

Bru...*on. = 74,39 +1б3,75 + 7|r49 = 309,б3 тшс.грн./рiк

4. КапiталовкJIадення по об'екry : "Реконструкцiя дiлянки магiстральноТ тепловоТ мережi по

вул.Ремiснича, вiД тк-626 до TK-626-2,2d426MM", складае: В буд. =3 481,77 тис. гprr.

S.TepMiH окупностi заходу складас:
Токуп.: В бул./ Взаг.екон. (8)

де Токуп. -TepMiH окупностi заходу

Токуп. = 3 48|,771309,63 = 11,24роки : 134,88 мiсяцi

Начальник сектора ВОПР Литвинова Т.В.
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