
Додаток 6

до Порядку розроблення, погодження та затвердження iнвестицiйних

програм суб'ектiв господарювання у сферi теплопостачання,

лiцензування дiяльностi яких здiйснюють Рада MiHicTpiB двтономноi

республiки Крим, обласнi, Киiвська та Севастопольська Micbki

лержавнi адмiнiстрацiТ

(пiдпункт 4 дункту 2 розлiлу II)

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об'сктiв у сферi теплопостачання

ТОВ "Сумитеплоенерго"
(найменування суб'екта господарювання)

станом на 01.10._ 202l piK

лъ

зlл
найменування та характеристика об'ектiв у сферi теплопостачання

Одиниця
вимiру

Показник

загаJIьнии
з них

аварiйнi

I. ВиробництЬо теплово[ енергii

1 ансеоела mепловоi eqepail

I.1 Jага,чьна кiлькiсть котелень, з них: шт. 20 0

-lотужнiстю до 3 Гкал/год шт. 10 0

потужнiстю вiд 3 до 20 Гкал/год IlIT. 8 0

потужнiстю вiд 20 до 100 Гкал/год IIIT. 1 0

потужнiстю 100 Гкал/год i бiльше шт. 0 0

цахових шт. 1 0

|.2 Загальна установлена потужнiсть котелень, з них: Гкал/год 141,58 х

потужнiстю до 3 Гкал/год Гкап/год 12.6 х

потужнiстю вiд 3 до 20 Гкал/год Гкал/год 86.8 х

tотчжнiстю вiд 20 до 100 Гкал/год Гкал/год 41.5 х

rотчжнiстю 100 Гкал/год i бiльше Гкал/год 0.0 х

цахових Гкал/год 0.70 х

1.з []епелнс навантаження котелень:

у неопалювальний перiод Гкал/год 2.690 х

у зимовий перiод Гкм/год 50.1 9 1 х

1.4 Рiчний обсяг вiдпуску тепловоi енергiТ Гкал 81 124.0 х

2 Коmлu mа хвосmовi поверхнi HttzpiBy

2.1 }агальна кiлькiсть котлiв: ш,г. 14 53

2.|.1 la видом теплоносiя, з них: шт. 14 53

водогрiйних з KKff менше 86 % шт. 22 16

водогрiйних з КК.Щ бiльше 86 % IlIT. 46 з1

парових з КК.Щ менше 89 % шт. 6 6

парових з КК,Д, бiльше 89 % шт. 0 0

2.|.2 за видом палива, з них: шт. 74 53

на газоподiбному паливi шт. 74 53

:Ia твердому паливl IIIT. 0 0

IIIT () ()

2.2 викоtlистання yстановлених виробничих потужностей котлiв:

у неопа],Iювальний перiол /о з0

у зимовий перiод % 80

2.з Загальна кiлькiсть економайзерiв шт. J

J Г*оп*i^ронuй плракm, dшмовi mрубu, очuсmка duмовшr zазiв
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3.1 Зага,lьна кiлькiсть тягодуттевих установок, з них: шт. 26 l1

цимососlв шт. 14 8

цутт€вих вентиляторiв (установлених окремо) шт. I2 )

з.2 ]ага,rьна установлена потужнiсть тягодуттевих установок кВт 4|6 х

_r -J ]агальна кiлькiсть золошлакоуловлювачiв \ шт. 0 0

з.4 ]агальна кiлькiсть димових труб, з них: шт. з,7 4

эТа]'lеВих шт. 21 1

цегляни х та./або зм iзобетон н их lllT. 10 J

4 цопо"цiнсне облаdнання

4.1 Jага,чьна кiлькiсть деаераторн их установок шт. 0 0

4,2 ]ага.пьна кiлькiсть водопiдiгрiвальних установок шт. l0 0

4.з ]агапьна кiлькiсть бакiв збору конденсату шт. 3 0

4,4 ]агальна кiлькiсть HacociB. з них: шт. 125 |02

кивильних шт. 6 6

мережних IIIT. 74 58

пlдживлювfu,Iьних IlIT. 28 21

конденсацlиних шт. 0 0

речиркуляцiйних шт. 5 5

HacociB гарячого водопостачання (ГВП) шт. 0 0

циркуляцiйних (ГВП) I l l,г. |2 |2

4.5 Загальна установлена потужнiс,гь HacoclB кВт 2513,0 х

5 В oDo пiDzо mо в ка i во0 н о-х ilи i ч н u й peJK h|t

5.1 ]агальна кiлькiсть водопiдготовчих установок шт. 19 0

5.z ]агальна кiлькiоть HacociB у складi водопiдготовчих установок I I I,1,- 4 2

5.3 3агальна установлена потужнlсть HacoclB кВт 46 0

6 Еле кmр о по сmачання mа ел екmро mеt нiч нi прuсmр о t

6.1 Загальна кiлькiсть лiчильникiв облiку електричноТ енергiТ: шт. зб 0

прямого включення Iпт. 26 0

грансформаторного включення шт. 10 0

6.2
]агальна кiлькiсть точок облiку електричноТ енергii, об'еднаних у
пузод (АскоЕ)

шт. 2 0

6.з ]агальна кiлькiсть трансформаторних пiдстанцiй 10 (6) i 0,4 кВ: шт. 0

потужнiстю до 630 кВА шт. 0

потужнiстю понад бЗ0 кВА шт. 0 0

6.4 вuкорuсmання усmановленuх вuробнuчttх поmуJкносmсй елекmроmехнiчноzо облаdttсtння:

у неопалювальний перiод % 19 х

у зимовий перiод /о 8l х
,| Aвmолtаmuзацiя

7.1 Загальна кiлькiсть автоматизованих котелень, у тому числl шт. 20

з повною автоматизацiсю (без постiйного обслуговувального
персоналу)

шт. 6

} частковою автоматизацlсю шт. 14

,1.2 3агальна кiлькiсть систем автоматичного регулювання параметрiв

эобочого пDоцесy
шт. 22 6

8 ПplutaDu облiьу mепловоi eHepzii

8.1 Зага.ltьна кiлькiоть приладiв облiку тепловоI енергiТ, з них: шт. 295 0

на джерелах теплопостачання шт. 21 0

<омерцiйного (у споживача) шт. 2,74 0

8.2 печенiсть приладами облiку на джерелах теплопостачання оl 100 0



8.3 ]абезпеченiсть приладами комерцiйного облiку о/о 96.82 0

8.4
]агальна кiлькiсть приладiв облiку, що необхiдно встановити до 100 %

)снащеностi, у тому числi:
шт. 9 0

:Ia джеDелах теплопостачання шт. 0 0

комерцiйного облiку шт. 9 0

9 тоанспооmнi засобu

9.1
]агальна кiлькiсть спецiшIьних та спецiалiзованих транспортних
]асобiв, у тому числi:

tI I IT-
0

]пецтехнlки шт. 0 0

вантажних автомобiлiв шт 1 0

легкових автомобiлiв шт. 0 0

10 Будiвлi та споруди виробничого призначення шт 26 |1

]агальна кiлькiсть llIT. 26 17

II. Транспортyвання та постачання тепловоТ енергiТ

l1 М az ic mр a,l ь Hi mепл о в i,vep есrci

11.1 Протяжнiсть магiстра"чьних теплових мереж, у тому числi: км 188,72 |69,46

пiдземних канальних км 1,72.з9 158л98

п iдз емн их безкан а,rьних км 5.05 5 0.2,|

надземних км 11,2,75 l0,21

1|.2 Загальна кiлькiсть теплових камер шт. 821,0 611

|2 Мiсце в i (р оз по diль чi) Jyrep eilci

|2.1 Протяжнiсть мiсцевих (розполiльчих) теплових мереж, у тому числi: км 288,41 251,55

пlдземних км 28|,56 252,зб

надземних км 6,85 5,19

12,2 Зага,rьна кiлькiсть теплових камер шт. 1 034
,702

13 Mepeerci еарячоzо воdопосmачання (ГВ П)

1з. 1 Протяжнiсть мереж ГВП, з них: км l49.01 128,4l

пiдземних KN,l 148 7з l 28.1 з

надземних км 0,2в 0,28

14 UeHmoa,lbHi mепцовi пунклпu (ЦТП)

]агальна кiлькiсть ЦТП шт. 61 0

15 l HDuBidyaltbHi mеruловi пу нкmu (IТП)

Jага,чьна кiлькiсть IТП шт. 0 0

16 облаDнанttя ЦТП mа IТП

1б. l 3ага,rьна кiлькiсть водопiдiгрiвальних установок шт. 62 0

16.2 3ага,чьна кiлькiсть бакiв-акумуляторiв гарячоТ води шт. 5 0

16.3 3агальна кiлькiсть HacociB, з них: шт. 101

пlдживлювальних шт. 0 0

HacociB ГВП шт. 0 0

циркулячiйних (ГВП) шт. l0l 52

16.4 Загальна установлена потуяtнiсть HacociB кВт 5,7 41 ,5 х

l7 Елекmропосmачання mа сuсmе.цu управлiння

|7,1 Jагальна кiлькiсть лiчильникiв облiку електричноТ енергiТ: шт. l18 0

\,7.2 ]агальна кiлькiсть систем автоматизацiТ та контролю, у тому числi: IIIT- 2 0

)истем автоматичного пргодного регулювання подач1 теплоносlя шт. 0 0

17.з ]агальна кiлькiсть систем диспетчерського управлiння та телемеханlки шт. 2 0

18 UрuлаDu облiку mепловоt енерzii i лiчuльнuкu ГВП
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18. 1 Загальна кiлькiсть приладiв облiку тепловоТ енергii на I{ТП шт. 0 0

18.2 загальна кiлькiсть лiчильникiв Гвп. з них: шт. 50 0

на ЦТП шт. 0

у споживачiв (у будинках) шт. 50

l8.з ]абезпеченiсть приладами облiку тепловоТ енергiТ на ЩТП
о/о 0

18.4 ]абезпеченiсть лiчильниками ГВП, з них: % 0

на I_{ТП 7о 0

у споживачiв (у булинках) % 1з

18.5
Загальна кiлькiсть приладiв облiку тепловоТ енергii на ЦТП, що
необхiдно встановити до 100 О/о оснащеностi

шт. |22

18.6
Загальна кiлькiсть лiчильникiв ГВП, що необхiдно встановити до 100 %

оснащеностi, } тому числi:
IIIT.

450 0

на ЦТП шт. 122

у споживачiв (у булинках) шт. з28
19 тDанспорmнi засобu

19.1
Загальна кiлькiсть спецiа,тьних та спецiалiзованих транспортFlих

засобiв, з них:
шт. 28

)пецтехнlки шт. l2
]антажних автомобiлiв шт. 14

lегкових автомобiлiв IilT. 2

20 Буdiвлi mа споруDu вuробнuчоzо прuзначення

загальна кiлькiсть шт. 66

21 Опаltювальна плоulа тис. кв. м 2 864,92

22 7абезпечення zарячою воdою тис. жителlв 8,0в9

2з ПрuеDнане наванmпкення за Kameeopirluu:

населення Гкац/год \]з,28

бюджетнi установи Гка,r/гол з5,64з

lншl Гкал/год 21.164

24 Факrпuчнi рiчнi вtпраmч mепповоi eHepzii
тис. Гкtt_л |45,28з

о/ 25,86

25 Втрати тепловоТ енергii, BpaxoBaHi у дiючому тарифi на теплову енергiю о//\, 24,з8

Щиректор
(посадова особа суб'скта господарювання)

головний бчхгалтер

начальник Вопр

I

Д.Г.Васюнiн
,\ (Власне iм'я ПРIЗВИЩЕ)

li
]j л.в.ьоDисова

(посада вiдповiдальноi особи)


